
Санитарно‐гигиенические лабораторные исследования воды 
 

Место отбора проб: скважина СНТ "Лесная поляна" 
Дата отбора проб: 7 июля 2015 г. 
Дата проведения измерений: 8 июля 2015 г. 
НД, регламентирующие объем лабораторных исследования и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074‐2001 "Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 
 

№ п/п  Показатели  Ед. изм.  Название МВИ 
Гигиенический норматив 
СанПиН 2.1.4.1074‐2001, 

не более 

Результаты 
исследования 

1  Водородный показатель  ед. pH  ПНД Ф14.1:2:3:4.121‐97  6,0–9,0  6,9 

2  Цветность  град.  ГОСТ 3351‐74, раздел 4  20  15 

3  Окисляемость перманганатная  мг/дм3  ЦВ 1.01.14‐98 "А"  5,0  9,3 

4  Жесткость общая / кальциевая  ммоль/дм3  ГОСТ Р 52407‐2005  7,0  7,1 

5  Алюминий  мг/дм3  ГОСТ 18165‐89  0,5  0,1 

6  Железо  мг/дм3  ГОСТ 4011‐72, раздел 2, 4 0,3  0,43 

7  Медь  мг/дм3  ГОСТ 4388‐72  1,0  0,13 

8  Хлориды  мг/дм3  ГОСТ 4245‐72  350  15,5 

9  Сульфаты  мг/дм3  ГОСТ 4389‐72  500  15,9 

 
 


